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Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia Barricella/ARUBA
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ELINA ANTONIA BARRICELLA, VINC

Protocollo N.0002

61/2019 del 16/0

DE GENNARO AQUINO

irmatario:

Dipartimento Benevento

Oggetto: Accertamento analitico acque sotterranee pozzi loc. Pezzapiana e Campo Mazzone nel

Comune di Benevento, campionamento ASL del 2 gennaio 2019.

Con riferimento al campionamento in oggetto, eseguito dal’ASL UOPC BN1 SISP Benevento come
da allegato Verbale del 02 gennaio 2019, sono stati prelevati n. 3 campioni rappresentativi della qualita
della risorsa idrica sotterranea(") in 3 rispettivi pozzi di gestione Gesesa SpA nel Comune di Benevento
ubicati alle localita Pezzapiana e Campo Mazzone,

si rileva che le determinazioni di laboratorio svolte dall’Area Analitica di questo Dipartimento BN
hanno evidenziano su due campioni il seguente giudizio:

“Esito***: Relativamente ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME a quanto
previsto dal D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualita’ delle acque destinate al consumo umano).

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell’accreditamento ACCREDIA:

In relazione al parametro Tetracloroetilene, si precisa che esso risulta superiore al limite
imposto dalla Tabella 2, allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06, ma, considerando l'incertezza
di misura stimata e le regole decisionali adottate da ARPAC per la valutazione dei dati ambientali
(linee guida 52/2009 ISPRA) il valore misurato puo essere ricondotto al limite imposto con un
livello di confidenza del 95%”.

Pertanto, valutando i valori dellincertezza di misura stimati, i risultati accertati per il
Tetracloroetilene possono essere considerati rientranti entro il limite di 1,1 pg/l di cui alla citata
Tabella 2 (Concentrazione Soglia di Contaminazione nelle acque sotterranee CSC) dell’allegato
5 del Titolo V (Bonifica di siti contaminati) alla Parte IV del D.Lgs 152/06.

Punto di Rapporto di Prova Parametro Risultato Limite CSC

campionamento (nal) (naght)
Pezzapiana 20190000066 :
b.n. 1 Benevento | COTVERIFICA A1,A2 Tetracloroetilene 12202 1.1
Campo Mazzone 20190000072

b n. 4 Benevento | COTVERIFICA A1,A2 Tetracloroetilene 142Dt 1A

La presente com unicazione & trasmessa all'attenzione delle Autorita ambientali preposte (art.244 del
D.Lgs 152/06) Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Benevento e p.C. ASL e Gesesa
Spa, per le opportune valutazioni di competenza.

(*) da informazioni acquisite dall'organo prelevatore le acque sono state campionate senza trattamento di
clorazione.
Benevento li 15/01/2019
Allegati
e Verb. campionamento ASL;
« Rapporti di prova ARPAC nn. 20190000066 20190000072 del 02/01/2019.

| Dirigente del’'U.O SURC

Dott. Vincenzo De Gennaro Aquino / INFOCERT La Dirigente Responsabile dell’Area Territoriale

Dott.ssa Elina Barricella /ARUBA

i ARPAC — Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania — Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli
tel. 0812326111 — fax 0812326225 - direzjoneganerale,arpac@pec.arpacampania.it — www.arpacampania.it — P.L 07407530638



Dipartimento Pruvincla;lle di Benevento ACCREDIA
Area Analitica LNTL AU DY ACCRESTAVENTD
Via San Pasquale 36/B 82100 Benevento e
Tel 0824320213 Fax: 0824320241 e B
Pec: arpac.diparﬁmantohenavento@pec.arpacampanla.lt
RAPPORTO DI PROVA N° 201 90000066 CO1VERIFICA A1,A2
Accettazione n°: 20190000066 del: 02/01/2019 Laboratorio Multisito Alimenti ed Acque Uso Umano - BN
Descrizione: ACQUA DI RETE Localita di prelievo: C.DA PEZZAPIANA
Tipo Analisi: CONTROLLO DI Sito/Punto di prelievo:  POZZO N°1 C.DA PEZZAPIANA
VERIFICA
Ente prelevatore: ~ UOPC BN1 Comune e Indirizzo: EESEVE
Modalita di A CURA DEL i prelievo n°: Data prelievo: ~ 02/01/2019
Sonhmento:  COMMITTENTE Verbale di prefievon®: 1 =
0. mitt. nte e SISP BNVia Mascellaro, 82100 - Benevento Temperatura accettazione °C: 15
izjo Prove: 02/01/2019 ; a Data emissione
ta H
s #‘ Data Fine Prove 09/01/2019 Rapporto di Prova: 10/01/2019
]
ol RISULTATO DELLA PROVA
EiiE
J|O g rJ Controllo | Valoredi | Valore di Limite di
415] Pargmetro  |(*)|  Metodo Unita di Misura piguitato '"‘"(2?"’ Valore | Parametro| Parametro | HMASC |quantificazion
; | Limite | minimo massimo
EIGE RAPPORTI - -
] a coLORE + | ISTISAN 07/31 accettabllstel{?o accettabile
11812 $5.BJA.021 rev.0q " accettablie
9 |~
o = |~ RAPPORTI i
95| zogore + | 1sTISAN 07731 [3ccettabile/no accettabile
e ISS.BAA.026
4 i rev.00
e — RAPPORTI
= IDITA' « | 1STISAN 07/31- | unitd NTU 0
31zl=3 ISS.BLA.030
{100 Z rev.00
) P APAT CNR IRSA
‘CONSENTRAZIONE
% & gROGENO 2060 Man.29 2003|  unita pH 73 6,0 9,5
< ol
Sql 1% 2 APAT CNR IRSA
% '%| chNBYCIBILITA | (2030 Man. 29 2003 ps/cm 780 2500
z:c o —~ o
O N ] Rapporti Istisan
< 4 |cléraRESIDUO | * 07/31- ma/L 00
ad| |9E ISS.BHD.033
][Rk APAT CNR IRSA
AMMONIO 3030 MAN 29 2003 mg/L <0,06 0,50
APAT CNR IRSA
SODIO 3030 MAN 29 2003 ma/L 40 200
APAT CNR IRSA
POTASSIO ’3030 MAN 29 2003 ma/L 21
Codice Documento Edizione Revisione Emissione Pagina
MD 5.10 K 2 o 16/06/2017 1di4
Procedura di riferimento: PG 5.10 A

AZIENDA CON SISTEMA | ARPAC — Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania — Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
DI GESTIONE QUALITA | sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto — Centro Polifunzionale, Torre 1 — 80143 Napoli
CERTIFICATO DA DNV GL i .
=1S0 9001 = tel. 0812326111 — fax 0812326225 - dtrezlonegeﬂerala.arpao@pac‘atpacampama,ﬂ — www.arpacampania.it = P.l. 07407530638



RAPPORTO DI PROVA N° 20190000066 CO1VERIFICA Al

Dipartimento Provinciale di Benevento
Area Analitica
Via San Pasquale 36/B 82100 Benevento

Lanw® W8
w&m-mu—d—-

Tel 0824320213 Fax: 0824320241

W‘&--ﬂu

Pec: amdlwmmnm@mmpwﬁa.it

i Controlio | Valore di | Valore di : l.hihdij
Parametro *) Metodo Unita di Misur3 gisuttato ) Valore |Parametro| Parametro Lm' at ‘ldii quantificazione
Limite minimo massimo
’ APAT CNR IRSA
MAGNESIO 3030 MAN 29 200 mal/L 14
APAT CNR IRSA
CALCIO 3030 MAN 29 2003 ma/L 120
APAT CNR IRSA
DUREZZA TOTALE | * [3030 MAN 29 2003 °F 36 15 50
ARE APAT CNR IRSA
- NITRITO » 14020 MAN 282003 ~ mg/L <0,06 0,50
APAT CNR IRSA
4| |FLUPRURO 4020 MAN 292003,  mag/L 0,5 15
=
d APAT CNR IRSA
o g CLARURO 4020 MAN 29 2003 mg/L 39 250
118 APAT CNR IRSA
:; H NITRATO 4020 MAN 29 2003 ma/L 34 50
Q
¥ Bl APAT CNR IRSA
4 || SotFaTO 4020 MAN 29 2003 mg/L 54 250
e~
ol (n] =i
4152 APAT CNR IRSA
1|0]<CLpriTO « 14020 MAN 29 2003 pa/L <5 200
414
A< @ APAT CNR IRSA
4 | ;| BRGMATO + 14020 MAN 29 2003 pa/L <7
d [=2]
& 3 =
4 |BlS e .| UNIENISO
118 EL&{JMINIO 17204.2:2005 g/l 1 200
. =
el < UNIEN 1SO
H *
d |8 N\MC‘N'O 17294-2:2016 Ha/L 1 5.0
< 9|0 B
24| |%E UNI EN 1ISO
< g .
£ q| |ARENCe 17294-2:2016 uo/- 1 10
=41 132
(&) f‘ (9] ;
q] |9 .| UNIENISO
§ a1 MIO 17294.2:2016 g/l <1,0 5,0
L : &
CROMO . 1‘;2&5‘;%‘1’6 ng/L < 50
FERRO . #’;‘;f_g:'z%?s ug/L 7 200
MANGANESE | * 1‘;%5_';_‘250?6 ug/L “ 50
.| UNIENISO
L NICHEL 17294-2:2016 na/l <1 20
MD 5.10K 2 0 16/06/2017 2 di4
Procedura di riferimento: PG 5.10 A

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA

ARPAC — Agenzia Regionale Protezione
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto —

CERTIFICATO DA DNV GL s
=150 9001 = tel. 0812326111 — fax 0812326225 — direzionegenerale

mw-mmmmmmm. 10/98
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Dipartimento Provinciale di Benevento ACCREDIA
Area Analitica ) C ..R. D] -
Via San Pasquale 36/B 82100 Benevento s H® 1M
. W&MGHDW
Tel 0824320213 Fax: 0824320241 bl
Pec: arpae.diparﬂmentohonevemo@pec.arpacampania.h
RAPPORTO DI PROVA N° 20190000066 CO1VERIFICA A1,A2
Controllo | Valore di Valore di Limite di
Parametro * Metodo Unita di Misura gigyitato ncerr:m Valore |Parametro| Parametro riL:;':l:IId%tlé quantificazione
Limite minimo massimo
BORO Ao A malL 0.1 1,0
PIOMBO . 1%;52:]280?5 ug/L <1 10
SELENIO . #';éf;:'z%?e ug/L 1 10
=y | {medcurio | * #;‘;Eg;%ﬁ’s ug/L <0,1 1
el . UNI EN 1SO
g Rr‘ME 17294-2:2016 mg/L s 1.0
5
.| unieNisO
113 VA*‘AD'O (720422016 ug/L 2 50
I
: E BENZENE + | EPA 5030C:2003 pa/L <03 1
[
:51 STCLOROETANO| * | EPA 5030C:2003 ug/L <0,3 3,0
1 IH]~
fIEE
d % ROMOFORMIO | * | EPA 5030C:2003 g/l <0,3
R
q|<| ©
g L’E:R+F0Rwo * | EPA 5030C:2003 Hg/L <0,3
[s (=]
TS
o{d BROMOME]| . y
4% E‘%No EPA5030C:2003 | Hg/L <03
o9l <
AP
IS &%OMOME « | EPA 5030C:2003 ug/L <03
— 8 o "
< .
= 9| TRiAEbMETANI
a * .
g 5 STqTAL EPA 5030C:2003 pg/L <1 30
o
SRy
41ET | OROETILE]| . y
<3173 e EPA 5030C:2003 pg/L 1,2 10,2
oG 5
< (4T
TRICLOROETILENE | * | EPA 5030C:2003 pg/L <0,3
TRICLOROETILENE+
TETRACLOROETILE| * | EPA 5030C:2003 g/l 1 10
NE
CONTA RAPPORTI
CLOSTRIDIUM + lISTISAN 07/05 1SS| UFC/100 mL 0 0
PERFRINGENS A005
SPORE COMPRESE
CONTA BATTERICA| . UNI EN ISO
A37°C 6222:2001 BFG/m. 0 20
Codice Documento Edizione l Revisione Emissione Pagina
MD5.10K 2 0 1610612017 3di4
Procedura di riferimento: PG 5.10 A

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA

=180 8001=

Sede Legale: v

ARPAC — Agenzia Regionale Protezione Ambientale C
ia Vicinale S. Maria del Pianto — Centro
CERTIFICATO DA DNV GL s

tel. 0812326111 — fax 0812326225 — direzioneg
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ampania — Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
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Dipartimento Provinciale di Benevento
Area

e EccatDle &

Via San Pasquale 36/B 82100 Benevento e o
“&H‘“m

Tel 0824320213 Fax: 0824320241 s e

Pec: arpac.dlparﬁmmmwmo@pem pania.it i

CAMPANIA

RAPPORTO DI PROVA N° 20190000066 COAVERIFICA A1,A2
! Controlio Valore di Valore di = Limite di
Unita di Misura Risultat s Valore |P 1 P ' Limite di i
Limite minimo massimo rivelabilita
CONTA
ENTEROCOCCHI UNI E;'.:';gg;a% UFc/l00mL| O 0
INTESTINALI '
CONTA 1SO 9308-2:2012
ESCHERICHIA COLI MPN/10O ML | O 0
CONTA
PSEUDOMONAS | * 1852";'(;35}’03 UFC/250mL| O _ 0
AERUGINOSA : J
TONTA RAPPORTI —
=) | stariococcHt | * |ISTISAN 07/05 1SS| UFC/250 mL 0 0
1" | paTpGEN! AO18A _
‘4| cbNTA BATTERI SO 9308-2:2012
%; N O mpn/i0omL| O 0

sito*** Relativamente ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31 del

2001 e s.m.i.
i % interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:
{ one al parametro TETRACLOROETILENE, si precisa che esso risulta superiore al limite imposto dalla Tabella 2,
Rigatq 5 alla parte |V del D.Lgs 152/06, ma, considerando lincertezza di misura stimata e le regole decisi adottate da
]AC| per la valutazione dei dati ambientali (linee guida 52/2009 ISPRA) il valore misurato puo essere ricondotto al limite
4 1=l 5td con un livello di confidenza del 95%.

=
o

o —

A @ metodo di prova non acoreditato da ACCREDIA

8 | q|™) Pincertezza per le prove:

E g 9 Ichimiche @ estesa e viene calcolata usando il fattore di copertura k=2 corrispondente a un livelio di fiducia del 95%.

. S12 _AMicrobiologiche, & espressa come intervallo di fiducia del 85 % di probabilita.

L, § E"ﬁ Il giudizio viene espresso senza tener conto del range di incertezza associato alla misura, in conformita al parere 1SS pubblicato il 18/02/2008

i o

(] [To M-+

o o

P E S f‘:‘, Il Dirigente
< 0|2 ¢ Dott.ssa FRANCESCA BARONE /F o digitaimente
=z .3 ?z
< o O =
o © - w

I ]

2l 182
& e R
aol |3 g
Lﬂ 2| |=2]

| risultati del present ,,‘dlprw&simmmmloslcmnplommnsbam.
nmmumwmmmmmmmmwwwmwmﬁprmmwmm

MD 510K
Procedura di riferimento: PG5A0A
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Tel 0824320213 Fax: 0824320241

RAPPORTO DI PROVA N° 20190000072 CO1VERIFICA A1,A2

Dipartimento Provinciale di Benevento A R A
Area Analitica CC ; EDI ;
Via San Pasquale 36/B 82100 Benevento LN 109

Wmmﬂl Mty Roeraatiments

R T
Agrasenancy

Pec: arpac.diparﬂmontobenevamo@pec.arpacampania.it

Accettazione n°: 20190000072 del:  02/01/2019

Laboratorio Multisito Alimenti ed Acque Uso Umano - BN
Descrizione: ACQUA DI RETE Localita di prelievo: BENEVENTO
Tipo Analisi: CONTROLLO DI Sito/Punto di prelievo:  POZZO CAMPO MAZZONE
VERIFICA
Ente prelevatore: ~ UOPC BN1 Comune e Indirizzo: EE-EEVE VIA NUZZOLO, 161
Modalita di A CURA DEL s ovalianG A Data prelievo:  02/01/2019
pionbmento: COMMITTENTE Verbale di prelievo n®: 4 P
3 orpmittpnte e SISP BNVia Mascellaro, 82100 - Benevento Temperatura accettazione °C: 15
2 JI
SNath Inigio Prove: 02/01/2019 L . Data emissione
5 Data Fine Prove: 09/01/2019 Rapporto di Prova: 10/01/2019
i
il 1~ RISULTATO DELLA PROVA
H
J @ 'J I | Controllo | Valore di | Valore di Limite di
¥ Al Parametro (*) Metodo Unita di Misura pic, itato '"m(,.] Valore |Parametro| Parametro ﬂl:;l“;tl:n?tia quantificaziol
k. & Limite | minimo massimo
=B k.
=
,f Hg io“c OLORE . IS%ASP:E (%’251 accettabile{:'w accettabile|
q(812 ISS.BJA.021 rev.0q| N accettabile
L S~
1= 1= RAPPORTI : .
g g _ OMORE * ISTISAN 07/31 accettabile/nolaccettabile
= s 1SS.BAA026 | M accettabile
4 % rev.00
2= RAPPORTI
B m%mmw + | ISTISAN 07/31- | unita NTU 0
11&|5% 1SS.BLA.030
4 1Obe - rev.00
=Y ETRAZIONE APAT CNR IRSA
4q 5 E.‘ROGENO 2060 Man.29 2003|  unita pH 7.4 6,0 9.5
< OO
sS4l 1%z APAT CNR IRSA
gi g C 3,_’1’ CIBILITA 2030 Man. 29 2003 uS/em 833 2500
5 o ~ o
SEIREE Rapporti Istisan
< § |clldre|RESIDUO | * 07/31- mg/L 0.0
ad| |95 ISS.BHD.033
i ] APAT CNR IRSA
AMMONIO 3030 MAN 29 2003 mg/L <0,06 0,50
APAT CNR IRSA
SODIO 3030 MAN 29 2003 mag/L 43 200
APAT CNR IRSA
POTASSIO 3030 MAN 29 2003| ma/L 36
Codice Documento Edizione Revisione Emissione Pagina
MD 510K 2 0 16/0672017 1di4
Procedura di riferimento: PG 5.10 A

AZIENDA CON SISTEMA | ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania = Ente di Diritto Pubblice istituite con L.R. 10/98
c“’ GES'“%ED%UN" gl_ Sede Legale. via Vicinale S. Maria del Pianto — Centro Polifunzionale, Torre 1 = 80143 Napoli _
=180 9001 = tel, 0812326111 — fax 0812326225 - direzianegenerala.arpal:@pec.arpacampania.it — www.arpacampania.it - P.1. 07407530638



Dipartimento Provinciale di Benevento
Area Analitica

Via San Pasquale 36/B 82100 Benevento
Tel 0824320213 Fax: 0824320241
Pec: amac.dlpammbemwm@pec.amaummnﬁu

RAPPORTO DI PROVA N° 20190000072 CO1VERIFICA A1,A2

ACCREDIA

DI GESTIONE QUALITA | Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto — Centro Polifunzionale, Torre 1 — 80143 Napoli

ERTIFICATO DA DNV GL
- ISB .;E,J., - el 0812326111 — fax 0812326225 — direzionegenerale.

WWE—W.W

Controllo | Valoredi | Valore di Limnite di
Parametro *) Metodo alth &t Mlsul% Risultato | ru) Valore |Parametro| Parametro Lmi L l.;.r quantificazione
Limite minimo massimo
APAT CNR IRSA
MAGNESIO 3030 MAN 29 2003} ma/L 17
APAT CNR IRSA
CALCIO 3030 MAN 29 2003 ma/L 117
APAT CNR IRSA
DUREZZA TOTALE | * {3030 MAN 29 2003 °F 36 15 50
APAT CNR IRSA
= NITRITO + 14020 MAN 292003  ma/L <0,06 0,50
e APAT CNR IRSA
4| |FLUPRURO 4020 MAN 29 2003 mag/L 0,4 1.5
H
d APAT CNR IRSA
q a CLAQRURO 4020 MAN 29 2003 mag/L 40 250
918 APAT CNR IRSA
% Hl NI TO 4020 MAN 29 2003 ma/L 39 50
o
| APAT CNR IRSA
9 | 2| SotrFaTO 4020 MAN 26 2003  mg/L 64 250
)
[l
4152 APAT CNR IRSA
19| <cLprITO * 4020 MAN 29 2003 o/l <5 200
d |
14| @ APAT CNR IRSA
1 | a| BRGMATO * 14020 MAN 29 2003 pg/L <7
d o
aars
d1E e .| UNIENISO
s L JMINIO 17294-2:2005 Hg/L 1 200
o O] <
18l SE UNI EN 1SO
of | | ANAIMONIO 17294-2:2016 ua/L = 5.0
< 810l -2
24| 1.2 UNI EN ISO
& g ¥9ENICO = : po/L 2 10
%é 7% 17294-2:2016
ShL oH
4| | ¢ .| UNIENISO
& § ‘Soéjwo 17294-2:2016 ug/L <1,0 5.0
m o o
& A T (=
.| uniENiSO
CROMO 17294-2:2016 KoL <t 50
.| UNIENISO
FERRO 17294.2:2016 ug/L 8 200
.| uniENISO
MANGANESE 17294-2:2016 ug/L <1 50
.| UNIENISO
NICHEL 17294-2:2016 kg/L 1 2
r Codice Documento Edizione Revisione Emissione Pagine
MD 5.10 K 2 0 160672017 2 di4
MWGW:PGSJUA
AZIENDA CON SISTEMA | ARPAC —Agenzia Regionale mmmmcm_mammmmmLa 10/98

it — P 07407530638




Dipartimento Provinciale di Benevento
Area Analitica

Via San Pasquale 36/B 82100 Benevento

ACCREDIA

=1S0 9001 =

Acearel @ Mutuo Ricososciments
Tel 0824320213 Fax: 0824320241 m:.w““
Pec: arpac.dipartlmentobanevento@pec.arpacampanta.it
RAPPORTO DI PROVA N° 20190000072 CO1VERIFICA A1,A2
Controllo | Valore di Valore di Limite di
Parametro (*) Metodo Unita di Misura pisuitato '"“P'E';m Valore |Parametro| Parametro ﬁl“::l'n:“?t'& quantificazione
Limite minimo massimo a
" UNI EN ISO
BORO 17294-2:2016 mg/L 0.1 1.0
. UNI EN ISO
PIOMBO 17294-2:2016 pg/L <1 10
g UNI EN ISO
SELENIO 17204.2:2016 pa/L <1 10
» UNI EN ISO
=) | |MERCURIO 17294.2:2016 pg/L <0,1 1
g .| UNIENISO
] RAME L e mg/L <0,1 1,0
d
" UNI EN ISO
915 VANADIO 17294-2:2016 Mo/ 2 50
i
; H| BENZENE * | EPA 5030C:2003 Hg/L <0,3 1
q
4 a3l =
12 PCLOROETANO| * | EPA 5030C:2003 ug/L <0,3 3,0
—1l8l=
I
-c % B - a
418 ﬁgMi}FORMIO EPA 5030C:2003 po/L <0,3
q14
d1<] @
4 | SIORPFORMIO | * | EPA 5030C:2003 pg/L <0,3
d (<))
i&s
:E‘:I ot ?\I%OMOME + | EPA 5030C:2003 Ha/L <03
0w <
i ﬁl:gi;ﬁlBROMOME
d1afo * | EPA 5030C:2003 pg/L <0,3
|| TANO
= L]
Z 4 | TRpEpMETAN
< * 4
B E A TQTALI EPA 5030C:2003 Ha/L <1 30
SA1ox
« TERAGIOROETILE) + | epas030c:2003 | Mo/L 1,4 10,4
o § o ENE
[+ A ¥ e
L [T 7
TRICLOROETILENE | * | EPA 5030C:2003 pg/L <0,3
TRICLOROETILENEH
TETRACLOROETILE| * | EPA 5030C;2003 ug/L 1 10
NE
CONTA RAPPORTI
CLOSTRIDIUM | * [ISTISAN 07/05 1SS| UFC/100 mL 0 0
PERFRINGENS A005
SPORE COMPRESE
CONTA BATTERICA| . UNI EN ISO
A37°C 6222:2001 UFC/mL 0 20
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RAPPORTO DI PROVA N° 20190000072 COIVERIFICA A1.A2
Controllo | Valore di Valore di Limite di
Parametro ) Metodo Motk ot M Risultato | Valore |Parametro| Parametro m. lat :" quantificazione
Limite minimo massimo
CONTA
enterococeHt | |V 52430037899' UFcnoomL | © 0
INTESTINALI .
CONTA ISO 9308-2:2012
ESCHERICHIA COLI MPN/10OmML | O 0
CONTA
PSEUDOMONAS | * 1652'2.“;2%’03 UFC/2s0mL| © 0
AERUGINOSA ' :
CONTA RAPPORTI
= | staribcoccH | + ISTISAN 07105 1SS) UFC/250 mL| © 0
1| PATIOGENI AO18A
q | CpNTA BATTERI ISO 9308-2:2012
é:o JFORMI A 37 °C MPN/10OmML | O 0

ij o~*| Relativamente ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31 del
2/2001 e s.m.i.

ri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

blazione al parametro TETRACLOROETILENE, si precisa che esso risulta superiore al limite imposto dalla Tabella 2,

MRgatd 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06, ma, considerando l'incertezza di misura stimata e le regole decisionali adottate da
AC] per la valutazione dei dati ambientali (linee guida 52/2009 ISPRA) il valore misurato pud essere ricondotto al limite
iiEeSstg con un livello di confidenza del 95%.
ol
Hlo
[+
o1e
=
e (] etodo di prova non accreditato da ACCREDIA
3 | | ™) fincertezza per le prove:
E % <) JChimiche & estesa e viene calcolata usando il fattore di copertura k=2 conispondeﬂtaaunﬁvehodiﬁduciadaiss%.
- IR o Microbiologiche, & espressa come intervallo di fiducia del 95 % di probabilita.
S % 1l giudizio viene espresso senza tener conto del range di incertezza associato alla misura, in conformita al parere ISS pubblicato il 18/02/2008
AWk
3 &l .
o E S Il Dirigente
<=|8|2¢ Dott.ssa FRANCESCA BARONE /F o digitalmente
23| |Z&
< o o
oo ~ ..
2| |38
Sal 153
a ol
23| |28
a4 A Y
lrisultaﬁdmmwppodndip:wasi i solo al campi posto a prova.
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L'Area Analitica non & responsabile del campionamento.
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quendohahl'luemmmhm‘dﬁ aunmmomwmum

i Fine Rapporto di Prova e

Codice Documento \ Edizione ‘ Revisione Emissione Pogina 4\

MD 510K 2 ] 160682017 4 di4
Procedura di riferimento: PG5.10A

A?JENDAOOHS!STEMA ARPAC — Agenzia Regionale Hdmsmmw—m@mwmw LR. 10/98

DI GES“OT';ED?A"“L"QL Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto — Centro poiifunzionale, Torre 1 — 80143 Napoli
=1S0 9001= tel. 0812326111 — fax 081 2326225 — dimﬁnmgmaﬂemwj — www._arpacampania.it — P.l. 07407530638




